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Piscina St Feliu 12056 poliesportius
TRAM BIDET URINARIS DUTXES LONGITUT DIF AP. COEF CABAL CABAL LONG DIAM. VEL. PERDUA PERDUA

NUMERO PIQUES RENTAVAIXELLES AIXETA GARATGE TOTAL DE INST. DE INST. DE EQUIV. EN LINEAL TOTAL

INODORS  DOMÈSTIC BANYERA -1,4m COTA SIMULT CALCUL PP UNITARIA

AIXETA AILLADA RENTADORES EXTERIOR

SAFAREIG DOMÈSTIC

RENTADORA DOMÈSTICA

ABOCADOR

Uts Uts Uts m m Uts  lts/sg  lts/sg m mm m/sg mcda/m mcda

ESCOMESA AFS 14 5 41 0 0 60 0,507 10,350 4,860 0,00 90 1,45 0,031 0,00
AFS1 14 5 41 19 60 0,507 10,350 4,860 24,70 90 1,45 0,031 0,77
AFS2 14 5 41 0 60 0,507 10,350 4,860 0,00 90 1,45 0,031 0,00
AFS3 6 2 23 2 31 0,557 5,500 3,562 2,60 75 1,53 0,043 0,11
AFS4 3 1 10 5 14 0,832 2,450 2,194 6,50 63 1,33 0,042 0,27
AFS5 2 1 3 3 1,000 0,350 0,350 3,90 25 1,38 0,143 0,56
AFS6 1 1 1 2 1,000 0,250 0,250 1,30 20 1,54 0,229 0,30
AFS7 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
AFS8 1 10 12 11 0,949 2,100 1,966 15,60 63 1,19 0,035 0,54
AFS9 1 9 1 10 1,000 1,900 1,823 1,30 63 1,11 0,030 0,04

AFS10 1 8 1 9 1,000 1,700 1,668 1,30 50 1,62 0,080 0,10
AFS11 1 7 1 8 1,000 1,500 1,500 1,30 50 1,46 0,066 0,09
AFS12 1 6 1 7 1,000 1,300 1,300 1,30 50 1,26 0,051 0,07
AFS13 1 5 1 6 1,000 1,100 1,100 1,30 40 1,67 0,110 0,14
AFS14 1 4 1 5 1,000 0,900 0,900 1,30 40 1,36 0,078 0,10
AFS15 1 3 1 4 1,000 0,700 0,700 1,30 32 1,66 0,144 0,19
AFS16 1 2 1 3 1,000 0,500 0,500 1,30 32 1,18 0,080 0,10
AFS17 1 1 1 2 1,000 0,300 0,300 1,30 25 1,18 0,109 0,14
AFS18 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
AFS19 3 1 13 7 17 0,750 3,050 2,536 9,10 63 1,54 0,054 0,49
AFS20 2 1 5 3 1,000 0,350 0,350 6,50 25 1,38 0,143 0,93
AFS21 1 1 1 1,000 0,150 0,150 1,30 16 1,42 0,262 0,34
AFS22 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
AFS23 1 13 2 14 0,832 2,700 2,343 2,60 63 1,42 0,047 0,12
AFS24 3 1 3 1,000 0,600 0,600 1,30 32 1,42 0,110 0,14
AFS25 2 1 2 1,000 0,400 0,400 1,30 25 1,57 0,181 0,23
AFS26 1 1 1 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
AFS27 1 10 9 11 0,949 2,100 1,966 11,70 63 1,19 0,035 0,41
AFS28 1 9 1 10 1,000 1,900 1,823 1,30 63 1,11 0,030 0,04
AFS29 1 8 1 9 1,000 1,700 1,668 1,30 50 1,62 0,080 0,10
AFS30 1 7 1 8 1,000 1,500 1,500 1,30 50 1,46 0,066 0,09
AFS31 1 6 1 7 1,000 1,300 1,300 1,30 50 1,26 0,051 0,07
AFS32 1 5 1 6 1,000 1,100 1,100 1,30 40 1,67 0,110 0,14
AFS33 1 4 1 5 1,000 0,900 0,900 1,30 40 1,36 0,078 0,10
AFS34 1 3 1 4 1,000 0,700 0,700 1,30 32 1,66 0,144 0,19
AFS35 1 2 1 3 1,000 0,500 0,500 1,30 32 1,18 0,080 0,10
AFS36 1 1 1 2 1,000 0,300 0,300 1,30 25 1,18 0,109 0,14
AFS37 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
AFS38 8 3 18 30 29 0,567 4,850 3,329 39,00 75 1,43 0,039 1,50
AFS39 2 1 2 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
AFS40 1 2 1 1,000 0,100 0,100 2,60 16 0,95 0,129 0,33
AFS41 1 5 1 1,000 0,100 0,100 6,50 16 0,95 0,129 0,84
AFS42 6 3 18 2 27 0,588 4,650 3,253 2,60 75 1,40 0,037 0,10
AFS43 4 2 4 2 10 1,000 1,500 1,500 2,60 50 1,46 0,066 0,17
AFS44 4 2 1 2 7 1,000 0,900 0,900 2,60 40 1,36 0,078 0,20
AFS45 4 2 1 6 1,000 0,700 0,700 1,30 32 1,66 0,144 0,19
AFS46 3 2 1 5 1,000 0,600 0,600 1,30 32 1,42 0,110 0,14
AFS47 2 2 1 4 1,000 0,500 0,500 1,30 32 1,18 0,080 0,10
AFS48 2 1 1 3 1,000 0,350 0,350 1,30 25 1,38 0,143 0,19
AFS49 1 1 2 2 1,000 0,250 0,250 2,60 20 1,54 0,229 0,60
AFS50 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
AFS51 3 1 3 1,000 0,600 0,600 1,30 32 1,42 0,110 0,14
AFS52 2 1 2 1,000 0,400 0,400 1,30 25 1,57 0,181 0,23
AFS53 1 1 1 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
AFS54 2 1 14 1 17 0,750 3,150 2,588 1,30 63 1,57 0,056 0,07
AFS55 2 1 13 1 16 0,775 2,950 2,483 1,30 63 1,51 0,052 0,07
AFS56 2 1 12 1 15 0,802 2,750 2,372 1,30 63 1,44 0,048 0,06
AFS57 2 1 11 3 14 0,832 2,550 2,255 3,90 63 1,37 0,044 0,17
AFS58 3 1 3 1,000 0,600 0,600 1,30 32 1,42 0,110 0,14
AFS59 2 1 2 1,000 0,400 0,400 1,30 25 1,57 0,181 0,23
AFS60 1 1 1 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
AFS61 2 1 8 1 11 0,949 1,950 1,859 1,30 63 1,13 0,031 0,04
AFS62 2 1 1 4 4 1,000 0,550 0,550 5,20 32 1,30 0,095 0,49
AFS63 2 1 1 3 1,000 0,350 0,350 1,30 25 1,38 0,143 0,19
AFS64 1 1 4 2 1,000 0,250 0,250 5,20 20 1,54 0,229 1,19
AFS65 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
AFS66 7 2 7 1,000 1,400 1,400 2,60 50 1,36 0,059 0,15
AFS67 3 3 3 1,000 0,600 0,600 3,90 32 1,42 0,110 0,43
AFS68 2 1 2 1,000 0,400 0,400 1,30 25 1,57 0,181 0,23
AFS69 1 1 1 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
AFS70 4 1 4 1,000 0,800 0,800 1,30 40 1,21 0,063 0,08
AFS71 3 1 3 1,000 0,600 0,600 1,30 32 1,42 0,110 0,14
AFS72 2 1 2 1,000 0,400 0,400 1,30 25 1,57 0,181 0,23
AFS73 1 4 1 1,000 0,200 0,200 5,20 20 1,23 0,155 0,81

ESCOMESA AFS 14 5 41 35 0 69 0,500 21,600 6,659 45,50 110 1,33 0,021 0,96

nou projecte 09000 poliesportius
TRAM FLUXORS URINARIS LONGITUT DIF AP. COEF CABAL CABAL LONG DIAM. VEL. PERDUA PERDUA

NUMERO TOTAL DE INST. DE INST. DE EQUIV. EN LINEAL TOTAL

COTA SIMULT CALCUL PP UNITARIA

EXTERIOR

Uts Uts m m Uts  lts/sg  lts/sg m mm m/sg mcda/m mcda

ESCOMESA FLX 9 0 9 1,000 11,250 5,048 0,00 90 1,50 0,033 0,00
AF 1 8 19 8 1,000 10,000 4,783 24,70 90 1,42 0,030 0,75
AF 2 4 2 4 1,000 5,000 3,385 2,60 75 1,46 0,040 0,10
AF 3 2 7,5 2 1,000 2,500 2,225 9,75 63 1,35 0,043 0,42
AF 4 1 7 1 1,000 1,250 1,250 9,10 50 1,21 0,048 0,44
AF 5 2 7 2 1,000 2,500 2,225 9,10 63 1,35 0,043 0,39
AF 6 1 8,5 1 1,000 1,250 1,250 11,05 50 1,21 0,048 0,53
AF 7 4 30 4 1,000 5,000 3,385 39,00 75 1,46 0,040 1,55
AF 8 1 1 1 1,000 1,250 1,250 1,30 50 1,21 0,048 0,06
AF 9 3 1 3 1,000 3,750 2,877 1,30 63 1,75 0,068 0,09
AF 10 2 6,5 2 1,000 2,500 2,225 8,45 63 1,35 0,043 0,36
AF 11 2 5 2 1,000 2,500 2,225 6,50 63 1,35 0,043 0,28
AF 12 1 1 1 1,000 1,250 1,250 1,30 50 1,21 0,048 0,06

Estadi Lluis Companys 08061 poliesportius
TRAM BIDET DUTXES BANYERA -1,4m BANYERA+1,4

m
RENTADOR

A 8kg
LONGITUT DIF AP. COEF CABAL CABAL LONG DIAM. VEL. PERDUA PERDUA

NUMERO PIQUES RENTAVAIXELLES 
DOMÈSTIC

RENTADORES 
DOMESTIQUES

SAFAREIG NO 
DOMÈSTIC

TOTAL DE INST. DE INST. DE EQUIV. EN LINEAL TOTAL

AIXETA AILLADA RENTAVAIXELL
ES INDUSTRIAL

COTA SIMULT CALCUL PP UNITARIA

SAFAREIG DOMÈSTIC EXTERIOR

Uts Uts Uts m m Uts  lts/sg  lts/sg m mm m/sg mcda/m mcda

RETORN ACS 50 0,244 65,00 20 1,50 0,219 14,24
ESCOMESA ACS 1 28 0 0 29 0,567 2,865 2,436 0,00 63 1,48 0,051 0,00

ACS 1 1 28 1 29 0,567 2,865 2,436 1,30 63 1,48 0,051 0,07
ACS 2 16 6 16 0,775 1,600 1,585 7,80 50 1,54 0,073 0,57
ACS 3 7 13 7 1,000 0,700 0,700 16,90 32 1,66 0,144 2,44
ACS 4 7 1 7 1,000 0,700 0,700 1,30 32 1,66 0,144 0,19
ACS 5 5 1 5 1,000 0,500 0,500 1,30 32 1,18 0,080 0,10
ACS 6 5 1 5 1,000 0,500 0,500 1,30 32 1,18 0,080 0,10
ACS 7 3 1 3 1,000 0,300 0,300 1,30 25 1,18 0,109 0,14
ACS 8 3 1 3 1,000 0,300 0,300 1,30 25 1,18 0,109 0,14
ACS 9 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
ACS 10 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
ACS 11 9 7 9 1,000 0,900 0,900 9,10 40 1,36 0,078 0,71
ACS 12 2 1 2 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
ACS 13 2 1 2 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
ACS 14 7 9 7 1,000 0,700 0,700 11,70 32 1,66 0,144 1,69
ACS 15 7 1 7 1,000 0,700 0,700 1,30 32 1,66 0,144 0,19
ACS 16 5 1 5 1,000 0,500 0,500 1,30 32 1,18 0,080 0,10
ACS 17 5 1 5 1,000 0,500 0,500 1,30 32 1,18 0,080 0,10
ACS 18 3 1 3 1,000 0,300 0,300 1,30 25 1,18 0,109 0,14
ACS 19 3 1 3 1,000 0,300 0,300 1,30 25 1,18 0,109 0,14
ACS 20 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
ACS 21 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
ACS 22 1 12 21 13 0,866 1,265 1,265 27,30 50 1,23 0,049 1,34
ACS 23 1 5 1 1,000 0,065 0,065 6,50 16 0,62 0,061 0,39
ACS 24 12 2 12 0,905 1,200 1,200 2,60 50 1,17 0,045 0,12
ACS 25 3 2 3 1,000 0,300 0,300 2,60 25 1,18 0,109 0,28
ACS 26 1 2 1 1,000 0,100 0,100 2,60 16 0,95 0,129 0,33
ACS 27 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
ACS 28 2 1 2 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
ACS 29 2 1 2 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
ACS 30 9 1 9 1,000 0,900 0,900 1,30 40 1,36 0,078 0,10
ACS 31 9 1 9 1,000 0,900 0,900 1,30 40 1,36 0,078 0,10
ACS 32 7 4 7 1,000 0,700 0,700 5,20 32 1,66 0,144 0,75
ACS 33 2 1 2 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
ACS 34 2 1 2 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
ACS 35 5 1 5 1,000 0,500 0,500 1,30 32 1,18 0,080 0,10
ACS 36 1 4 1 1,000 0,100 0,100 5,20 16 0,95 0,129 0,67
ACS 37 1 1 1 1,000 0,100 0,100 1,30 16 0,95 0,129 0,17
ACS 38 4 2 4 1,000 0,400 0,400 2,60 25 1,57 0,181 0,47
ACS 39 2 4 2 1,000 0,200 0,200 5,20 20 1,23 0,155 0,81
ACS 40 2 1 2 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
ACS 41 2 1 2 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20
ACS 42 2 1 2 1,000 0,200 0,200 1,30 20 1,23 0,155 0,20














